EVLQ-CV3

Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete lato espulsione aria < 1200mm
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4 fori per tasselli di ancoraggio (M8 oppure M10)
In caso di rimozione del coperchio
delle valvole di intercettazione Termistore
Targhetta di Morsettiera con collegamento di temperatura
identificazion Entrata dei cavi tera aria esterna
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Valvola dintercettazione sula finea
delliquido

(964 CuT)

Attacco di servizio

Valvola di intercettazione del gas

(@159 Cun) 3TW60814-1B
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