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2 fori per viti di ancoraggio

Spazio minimo per passaggio aria

350

(M8 oppure M10) Altezza della parete sul lato uscita aria = meno di 1200
12 826 110, ) . o
580 122 w o w—m_‘ =
<
501
I o @ 50
45
© =
I ) 18 gl gl g 50 2 1
N il ooz
= - =HRE
\ 2-9 12Foro
Uscita del drenaggio (M8 oppure M10)

(flessibile di collegamento con
diam.int. ¢ 159)

4 Morsettiera

Etichetta identificativa

735

Valvola d'intercettazione sulla

4 Morsetto di terra

Ingresso cavi e
tubazioni di
collegamento

Termistore temperatura esterna
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Dimensioni A
H= 1200 350
H> 1200 600

Spazio necessario per Installazione sul lato mandata (mm)

<locale A>

Tubazione del gas

(295 a cartella)

|

Tubazione del iquido
(964 2 cartella)
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linea del liquido /Va\vo\a di
. L intercettazione
Attacco di servizio del gas - A
9 Liquido D64 95
Gas 995 85

3D073393A



		2013-03-11T10:39:17+0100
	Preflight Ticket Signature




