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DAIKIN

P oves Climatizzatori Split System Manuale d'installazione
INDICE Pagina Precauzioni
Prima dell'inStallazione..........ceurvrreriieeeeeeieireseeeeeeie s 1 B Non installare o far funzionare I'apparecchio in luoghi:
Scelta della posizione dinstallazione ° - Luoghi in cui sia presente del petrolio o in cui siano presenti
""""""""""""""""""""""""""" vapori d'olio o aerosol di varia natura, come per esempio le
Preparazione prima dell'installazione............cccccooviniiiiiiicniccee 3 cucine (le parti in plastica possono deteriorarsi).
Installazione dell'unita interna 3 - Punti in cui si trovano gas corrosivi, come i gas sulfurei
""""""""""""""""""""""""""""""""" (tubature in rame e punti ottonati possono corrodersi).

Installazione delle tubazioni del refrigerante ...........ccccoooveeiccnnee 4 - Luoghi in cui vi siano vapori infiammabili come quelli di
Installazione delle linea di AreNaggio ..........ccvveveevrveeeeeeveresirseesenenns 5 solvente o di benzina.

) ) ) o - in cui esistono macchinari che generano campi
Esecuzione dei collegamenti elettrici..........cccveeiieiiiiieeiiieeiees 6 elettromagnetici (Il sistema di controllo potrebbe essere
Esempio di collegamento elettrico e di impostazione del soggetto a malfunzionamenti).
ElECOMANGO........vo e 7 - Punti in cui l'aria & fortemente salina, ad esempio in

. prossimita di scogliere marine, e luoghi dove la tensione di
Esempio di collegamento ........c..ooiiiiiiiiiiiiiie e 7 linea & soggetta a grandi fluttuazioni (in prossimita delle
Installazione del panello decorativo ............ccccveueveveeveereeeerereneeena. 8 fabbriche). L'apparecchio non deve inoltre venire installato su

o veicoli o natanti.

Impostazioni Sul POSO..........c.coiii 8 o . . ) ) .

) . B Una volta individuato il luogo di montaggio, per l'installazione
Prova di funzionamento...........c.cccoiiiiiiiiiiiccccc e 9 avvalersi dell'apposita dima in cartone.
Schema lettriCO .....cc.eiiiiiiiiiie e 10 B Non installare gli accessori direttamente sul telaio. La realizza-

A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO. UNA VOLTA
LETTO, QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSER-
VATO IN UN LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA
ESSERE DISPONIBILE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE ESCLUSIVAMENTE ACCESSORI ORIGINALI
DAIKIN, CHE SONO SPECIFICATAMENTE PROGETTATI
PER ESSERE USATI SU APPARECCHI DI QUESTO
TIPO PRETENDENDO CHE ESSI VENGANO MONTATI
ESCLUSIVAMENTE DA UN INSTALLATORE
QUALIFICATO.

CONTATTATE L'INSTALLATORE DAIKIN CHE HA MON-
TATO GLI APPARECCHI PER AVERE DEI CONSIGLI IN

zione di fori nel telaio potrebbe danneggiare i fili elettrici e di
conseguenza provocare incendi.

Accessori

Controllare che siano effettivamente disponibili i seguenti accessori
che sono forniti a corredo dell'apparecchio.

1 2 3 4 5 6

Tx+1x

@&@w%?ﬂ

CASO SI ABBIANO DEI DUBBI A RIGUARDO LE 1 Fascetta metallica
PROCEDURE DI MONTAGGIO O LE PROCEDURE 2 Tubo di drenaggio
D'USC. 3 Rosetta per i tiranti di sospensione
4 Vite
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE 5 Cudadiinstalazione
6 Manuale d'installazione e d'uso
B L'unita deve essere lasciata nel suo imballaggio originale fino a 7 Isolamento attacco per linea del gas
quando non sia viene portata nel luogo d'installazione. Dopo 8 Isolamento attacco per linea del liquido
I'estrazione dall'imballaggio I'apparecchio deve essere sollevato -
. . o . . . 9 Tappetino di tenuta grande
mediante funi, proteggendolo con materiali atti a evitare ogni
danneggiamento. 10 Tappetino di tenuta medio 1
Durante I'estrazione dell'unita dall'imballaggio o lo spostamento 11 Tappetino di tenuta medio 2
dellunita a seguito dell'estrazione, sollevare lunita afferrando 12 Tappetino di tenuta piccolo
I'apposita staffa, senza esercitare alcuna pressione sulle parti, - .
. . . . . . 13 Tappetino di tenuta per drenaggio
in particolare sul tubo del refrigerante, sulla linea di drenaggio e
su altre parti in resina. 14 Modello in carta per l'installazione (parte superiore
. . o dell'imballaggio)
B Per le parti non trattate in questo manuale, fare riferimento al
manuale d'installazione dell'unita esterna.
W Precauzioni relative al refrigerante serie R410A:
- Le unita collegabili esternamente devono essere progettate
esclusivamente per R410A.
- Se vengono collegate unita esterne per R22, R407C il
sistema non pu6 funzionare adeguatamente.
Manuale d'installazione DAIKIN FCQ35~140C7VEB + FCQH71~140D7VEB
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Accessori opzionali

H |l telecomando é disponibile in due tipi: con collegamento a filo
oppure a raggi infrarossi. Occorre scegliere il telecomando del
tipo che meglio soddisfa le esigenze dell'Utente e installarlo in
una posizione appropriata.

Per la scelta del tipo di telecomando fare riferimento ai cataloghi
e alla letteratura tecnica degli apparecchi.

B Questa unita per interni richiede l'installazione di un pannello
decorativo opzionale.

Durante il montaggio prestare particolare attenzione ai
punti di seguito precisati e controllarli accuratamente
una volta terminata l'installazione

Spuntare v/

dopo il
controllo finale

L'apparecchio & fissato saldamente?
In caso contrario potrebbe cadere, vibrare o fare rumore.

La ricerca delle fughe & stata eseguita?
In caso contrario la capacita di raffreddamento o
riscaldamento dell'apparecchio potrebbe diminuire.

L'apparecchio € stato completamente isolato?
In caso contrario si potrebbero verificare gocciolamenti
di condensa.

La condensa si scarica regolarmente?
In caso contrario si potrebbero verificare gocciolamenti
di condensa.

La tensione d'alimentazione corrisponde a quella indicata sulla
targhetta dell'apparecchio?

In caso contrario I'apparecchio potrebbe funzionare male

o si potrebbero verificare bruciature dei relativi componenti.

| collegamenti elettrici e le tubature sono stati installati
correttamente?

In caso contrario I'apparecchio potrebbe funzionare male

o si potrebbero verificare bruciature dei relativi componenti.

L'apparecchio & adeguatamente collegato a terra?
Ogni dispersione di corrente & molto pericolosa.

| conduttori usati per i collegamenti hanno le sezioni specificate?
In caso contrario I'apparecchio potrebbe funzionare male o si
potrebbero verificare bruciature dei relativi componenti.

Vi sono ostacoli che disturbano l'ingresso e/o l'uscita dell'aria
dall'unita interna e/o esterna?
In caso contrario la capacita di raffreddamento o
riscaldamento dell'apparecchio potrebbe diminuire.

E' stata presa nota della lunghezza delle tubazioni e dell'entita
del rabbocco della carica di refrigerante?
In caso contrario I'entita della carica potrebbe non risultare
chiaramente definita.

Note per l'installatore

B Leggere attentamente questo manuale per essere in grado di
eseguire un'installazione ottimale. Assicurarsi che I'utente venga
addestrato a gestire correttamente I'apparecchio, spiegandogli i
contenuti del manuale d'uso in dotazione con I'apparecchio
stesso.

W lllustrare al cliente le caratteristiche dell'apparecchio. Verificare
inoltre che siano state rispettate le indicazioni riportate nel
paragrafo "Prima della Messa in Marcia" del Manuale d'uso della
sezione esterna.

SCELTA DELLA POSIZIONE D'INSTALLAZIONE

Quando la temperatura nel soffitto supera i 30°C e in presenza di
umidita relativa pari all'80%, oppure quando nel soffitto viene
introdotta aria fresca & necessario prevedere un ulteriore isolamento
(schiuma di polietilene con uno spessore minimo di 10 mm).

Per questa unita € possibile selezionare diverse direzioni del flusso
d'aria. E necessario acquistare un kit di imbottitura da fissare per la
distribuzione dell'aria in 2, 3 o0 4 direzioni (angoli chiusi).

La posizione d'installazione deve essere tale da soddisfare le

esigenze dell'utente e da garantire quanto segue:

+ L'aria deve essere distribuita in modo ottimale.

» Non vi sono ostacoli alla circolazione dell'aria.

» Lacondensa deve essere drenata adeguatamente.

+ Il controsoffitto non € inclinato e non presenta gradini.

+ Vi sono gli spazi necessari per I'assistenza e la manutenzione.

+ Non esiste il rischio di perdite di gas infiammabili.

+ L'apparecchio non deve essere collocato né utilizzato in
atmosfere potenzialmente esplosive.

« Accertarsi che nel luogo scelto per linstallazione sia possibile
collegare mediante tubature, entro i limiti consentiti, le unita
interne con quelle esterne (fare riferimento al manuale
d'installazione dell'unita esterna.)

+ L'unita interna, quella esterna, i cavi tra le unita e i cavi del
telecomando ad una distanza di almeno 1 metro da ogni
apparecchio radiotelevisivo. Tale accorgimento € indispensabile
per impedire disturbi audio e/o video da parte in tali apparecchi
(Occorre notare che, a seconda delle modalita con le quali sono
generate le onde, si possono verificare dei disturbi anche
rispettando la distanza minima di un metro).

+ Durante l'installazione del kit di comando a distanza senza fili, la
distanza tra il telecomando senza fili e I'unita interna deve essere
inferiore in presenza di luci a fluorescenza accese nella stanza.
L'unita interna deve essere installata il piu lontano possibile dalle
luci a fluorescenza.

Altezza del soffitto

Questa unita interna pud essere installata su soffitti con altezza
massima di 3,5 m (per unita FCQH100~140: 4,2 m). Tuttavia, €
necessario effettuare delle regolazioni in loco attraverso il tele-
comando, nel caso in cui l'unita venga installata ad un'altezza
superiore a 2,7 m (per unita FCQH100~140: 3,2 m).

Per evitare contatti accidentali, si consiglia di installare I'unita ad
altezze superioria 2,5 m.

Fare riferimento al paragrafo "Impostazioni sul posto" a pagina 8
e al Manuale d'Installazione del pannello decorativo.

Vie di mandata d'aria

Le vie di mandata d'aria devono essere scelte in funzione delle
caratteristiche del locale e del punto in cui viene installato
I'apparecchio (in caso si opti per mandata a 2 o a 3 vie €
necessario eseguire delle impostazioni in campo per mezzo del
telecomando e chiudere rispettivamente due o una delle feritoie
di uscita dell'aria). Fare riferimento al Manuale d'Installazione
del kit dei pannelli d'accecamento e al paragrafo "Impostazioni
sul posto" a pagina 8. (Vedere la figura 1) (G: direzione del
flusso d'aria)

1 Uscita dell'aria su tutti i lati

2 Mandata a 4 vie

3 Mandata a 3 vie

4 Mandata a 2 vie

NOTA Le direzioni del flusso d’aria come mostrato in

‘-l-_ figura 1 costituiscono soltanto degli esempi delle
- possibili direzioni del flusso d'aria.

Per l'installazione devono essere usati dei tiranti di sospensione.
Accertarsi inoltre che il soffitto sia robusto e regga il peso
dellunita interna. In caso di dubbi, il soffitto deve essere
debitamente rinforzato.

(Sulla dima d'installazione in cartone sono riportati gli interassi
dei tiranti di sospensione. Fare riferimento ad essa per identifi-
care i punti nei quali occorre rinforzare il soffitto).

La figura 2 riporta gli spazi necessari per linstallazione (G:
direzione del flusso d'aria)

1 Uscita aria
2 Ingresso aria
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NOTA Lasciare libero uno spazio di almeno 200 mm sui lati
‘g— nei quali viene chiusa l'uscita d'aria, in corrispondenza
- dei contrassegni *.

Modello H

FCQ35~71 =214 FCQH71 =256

Modello H

FCQ100~140 =256 FCQH100~140 =298

PREPARAZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1

Relazione tra la posizione dell'apertura nel controsoffitto e le
posizioni dei tiranti di sospensione. (Vedere la figura 3)

Linee frigorifere

Tirante di sospensione (x4)

Staffe di sospensione
Controsoffitto

Interasse dei tiranti di sospensione
Unita interna

Apertura nel soffitto

0 N o o & WO N =

Pannello decorativo

Utilizzare la guida di installazione (in dotazione con I'unita) per
I'esatto posizionamento verticale dell'unita.
Utilizzare il lato lungo della guida

di installazione nel caso di

un'installazione con kit per
I'ingresso di aria fresca

I I | |
1 1 - L

1 2 1

1 Superficie del controsoffitto

Utilizzare il lato corto della guida
di installazione nel caso di
un'installazione normale

2  Parte inferiore dell'unita

B Linstallazione risulta possibile se le dimensioni dell'apertura
sono le seguenti. Quando I'apparecchio viene installato dentro
un telaio di sospensione del tamponamento del controsoffitto.
(Vedere la figura 4)

1 Dimensioni interne del telaio

2 Dimensioni dell'apertura all'interno del telaio per l'inseri-

mento degli elementi di tamponamento del controsoffitto

3 Telaio

4 Elemento di tamponamento

5 Dimensioni dell'apertura nel controsoffitto

6 Dimensioni di sovrapposizione del pannello del controsoffitto
NOTA L'installazione € possibile con un controsoffitto di

‘.‘I.— dimensione pari a 910 mm (identificata con un *). Per
ottenere una sovrapposizione di 20 mm tra contro-
soffitto e pannello € comunque necessario fare in
modo che lo spazio tra il controsoffitto risulti uguale o
inferiore ai 35 mm. In caso contrario, chiudere lo
spazio eccedente con del materiale di tamponamento
o spostare quanto basta il materiale di tamponamento
del controsoffitto.

Praticare I'apertura del foro nel controsoffitto dove possibile.
(Nel caso di soffitti gia esistenti.)

- Fare riferimento alla dima d'installazione in cartone per
calcolare le dimensioni del foro nel controsoffitto.

- Creare nel soffitto I'apertura necessaria per l'installazione.
Dall'apertura nel soffitto alla scatola delle connessioni del
telaio, eseguire i collegamenti per le linee del refrigerante, il
flessibile di drenaggio ed il cablaggio del telecomando (non
necessario per il modello senza fili). Fare riferimento alla
sezione collegamenti a tubo ed elettrici.

- Dopo avere eseguito I'apertura nel controsoffitto potrebbe
risultare necessario rinforzare le travi del soffitto per man-
tenere quest'ultimo a livello o per impedire la trasmissione
della vibrazioni. Consultare il costruttore dell'edificio per
concordare le modalita di foratura del controsoffitto.

3 Installazione dei tiranti di sospensione filettati | tiranti devono
essere ancorati nei soffitti mediante tasselli a espansione o un
sistema equivalente.

| tiranti devono essere ancorati nei soffitti mediante tasselli a
espansione o con un altro sistema equivalente. Il punto d'inseri-
mento del tassello deve essere irrobustito se il soffitto non offre
le necessarie garanzie di tenuta al peso dell'apparecchio. Prima
di proseguire & necessario regolare la sporgenza dal soffitto.
Esempio di installazione (Vedere la figura 5)

Soletta
Tassello
Vite lunga o giunto ad altezza regolabile

Tirante di sospensione

a & W N =

Controsoffitto

NOTA B Tutte le parti sopra indicate non vengono fornite
ﬂ— da Daikin.

B Contattare il rivenditore per tipologie d'installa-
zione diverse da quelle standard.

INSTALLAZIONE DELL'UNITA INTERNA

Se devono essere installati anche degli optional differenti dal
pannello decorativo, prima di procedere & necessario leggere
attentamente i Manuali d'Installazione ad essi relativi. A seconda
delle condizioni specifiche dell'applicazione pud talvolta risultare
conveniente installare gli optional sull'apparecchio prima di montarlo.
Tuttavia, nel caso di soffitti esistenti, installare il kit per l'ingresso di
aria fresca prima di installare I'unita.

1 Installazione provvisoria dell'unita interna.

- Collegare la staffa di sospensione al tirante di sospensione. |l
fissaggio deve essere sicuro ed eseguito per mezzo di un
dado e di una rosetta sia sul lato superiore che su quello
inferiore.

- Vedere la (Vedere la figura 6) per quanto riguarda il fissaggio
della staffa di sospensione.

1 Dado (non di fornitura)

2 Rosetta (fornita a corredo dell'apparecchio)
3 Staffe di sospensione

4 Controdado (non di fornitura, serrare)

2 Fissaggio della dima d'installazione. (Solo nel caso di nuovi
stabili.)

- Sulla dima d'installazione sono riportate le dimensioni
dell'apertura da praticare nel controsoffitto. Consultare il
costruttore dell'edificio per concordare le modalita di foratura
del controsoffitto.

- Il punto centrale dell'apertura del soffitto € indicato sul
modello di carta per l'installazione. Il punto centrale dell'unita
¢ indicato sul telaio.

- Dopo aver tolto il materiale da imballaggio dal modello in
carta per l'installazione, fissare il modello di carta per
l'installazione all'unita per mezzo di viti di fissaggio, come
mostra la figura 8.
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W Fare riferimento a Tabella 1 per cid che riguarda le dimensioni
1 Dima d'installazione in cartone degli spazi dei dadi a cartella e la coppia di serraggio (Un
rraggi iv 0 danneggiare | rtell r I
2 Centro dell'apertura nel controsoffitto se ?99 0 eccessivo puo danneggiare la cartella e causare delle
perdite).
3 Centro dell'unita
4 Viti (fornite insieme all'unita) Tabella 1
. . . . Diametro Dimensioni del Sagoma della
3 Regolare la posizione dell'apparecchio per l'installazione. tubazione Coppia di serraggio giunto A (mm) svasatura
(Vedere "Preparazione prima dell'installazione" a pagina 3.) 26,4 15~17 Nem 8,7~9,1 90°+2
. . . @9,5 33~39 Nem 12,8~13,2
4  Verifica del livellamento orizzontale. @ ———F | \[_|
] ) ) ) o 012,7 50~60 N°m 16,2~16,6 7
- La sezione interna non deve essere installata in posizione | [rros-0s.
o = . : ) ) 15,9 63~75 Nem 19,3~19,7 R
inclinata. Essa € infatti dotata di una pompa di drenaggio

incorporata azionata da un interruttore a galleggiante. -
(Se I'apparecchio avesse un’inclinazione contraria alla
direzione del flusso della condensa (il lato della linea di
drenaggio risulta piu alto) I'interruttore a galleggiante
potrebbe funzionare male causando perdite di condensa).
- Accertarsi che I'apparecchio sia livellato in corrispondenza
dei quattro angoli usando un tubo vinilico trasparente
riempito d'acqua cosi come si vede nella figura 12.

Prima di inserire il dado svasato, lubrificare la superficie interna
della filettatura con olio esterico o eterico, quindi avvitarlo a
mano per 3 o 4 giri prima di serrarlo definitivamente.

4

. W Ventilare ogni area nella quale si siano verificate fughe di refri-
1 Livello dell'acqua p h . . .
gerante durante l'installazione. Se il refrigerante viene esposto
2 Tubo vinilico alla famma pud sprigionare gas tossici.
5 Rimuovere la dima dinstallazione. (Solo nel caso di nuovi B Accertarsi che non vi siano fughe di refrigerante dalle linee. Nel
stabili.) caso di fuoriuscita accidentale, il refrigerante a contatto con
fiamme di fornelli, stufe, etc., sprigiona gas tossici.
W Per finire, eseguire l'isolamento come mostrato nella figura
(utilizzare gli accessori in dotazione)
INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI DEL
REFRIGERANTE ~ 1 Conduttura del liquido
) ) o ) ) 3 1 I 2 Tubo del gas
Per il collegamento.delle I|n<'ee fr[gorlfere all'unita esterna consultare il 5 - 3 Isolamento attacco per linea
manuale d'installazione dell'unita. 1—D7 del liquido
Isolare opportunamente da entrambi i lati sia la linea del liquido che 2 4 Isolamento attacco per linea
la linea del gas. In caso contrario, si potrebbero verificare dei del gas
gocciolamenti di condensa. 5 Fascette
. . L o . . (usare 2 fascette per
Prima di posare le tubazioni occorre controllare il tipo di refrigerante isolamento)
usato.
Procedura di isolamento delle tubazioni
AL e o e o e oo
qualificato; la scelta dei materiali e I'installazione dovranno 1bo °€ das 4no ¢e lqu'do
essere conformi alle vigenti normative nazionali e 1 6 3 2 645 16 3 26475
internazionali. In Europa, la norma standard cui attenersi & ‘ \ s \—1 2| | \—1 =
la EN378. [ ‘N
W Utilizzare un tagliatubi ed una svasatura adeguata al
refrigerante R410A.
W Per prevenire infiltrazioni di polvere, di umidita o di altri corpi
estranei all'interno dei tubi &€ necessario pinzarne le estremita o
chiuderle con del nastro adesivo.
W L'unita esterna contiene la carica di refrigerante. ) B o ) )
. . . . . 1 Materiale di isolamento delle tubazioni (non in dotazione)
B Per impedire perdite di acqua, isolare opportunamente da
entrambi i lati sia la linea del liquido che la linea del gas. Quando 2 Collegamento del dado svasato
si utilizza una pompa di calore, la temperatura del tubo del gas 3 Isolamento per I'attacco (in dotazione con l'unita)
puo raggiungere circa i 120°C. Utilizzare pertanto un isolamento 4 Materiale di isolamento delle tubazioni (unita principale)
dal calore adeguatamente resistente. 5 Unita principale
m | coIIegamgnto e l'eventuale sco[lggamepto delle Il.nee 6 Fascetta (non di fornitura)
all'apparecchio devono essere eseguiti mediante una chiave 7 T {ino di tenut dio 1 la linea del (in dotazi
. . . . appetino di tenuta medio 1 per la linea del gas (in dotazione
dinamometrica e una chiave fissa. con lunita)
Tappetino di tenuta medio 2 per la linea del liquido (in
1 Chiave torsiometrica dotazione con I'unita)
2 Chiave fissa A Ruotare verso l'alto
3 Unione della tubazione B Fissare alla base
4 Dado svasato (o] Serrare la parte diversa dal materiale di isolamento della linea
D Avvolgere dalla base dell'unita alla parte superiore del
" _— N . collegamento al dado svasato
H Allinterno del circuito frigorifero non deve essere introdotto
nulla, come aria etc., che non sia il refrigerante specificato.
B Utilizzare solo materiale temprato per attacchi svasati.
DAIKIN
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A Per l'isolamento locale, accertarsi di isolare completa-
mente la linea locale nei collegamenti di linea
all'interno dell'unita.
| tubi esposti possono produrre condensa o provocare
ustioni se toccati.

Precauzioni per la brasatura

Assicurarsi di fare passare il flusso di azoto durante la
brasatura.

Se si esegue la brasatura senza sostituire I'azoto o lo si scarica
nella tubazione, si crea un forte strato di ossidazione all'interno
dei tubi che danneggia le valvole e il compressore nel sistema di
refrigerazione e non consente il corretto funzionamento
dell'apparecchio.

Quando si esegue la brasatura durante Iimmissione dell'azoto
nel tubo, l'azoto deve essere regolato a 0,02 MPa con una
valvola di riduzione della pressione (= appena sufficiente ad
essere rilevato sulla pelle).

1 2

<=6 ]

Linee frigorifere

Punto da sottoporre a brasatura
Nastro

Valvola

Valvola di riduzione della pressione
Azoto

o O A WN =

INSTALLAZIONE DELLE LINEA DI DRENAGGIO

Installazione della linea di drenaggio

La linea di drenaggio deve essere installata con le modalita indicate
in figura e isolata in modo da evitare formazioni di condensa al suo
esterno. Ogni sospensione impropria della linea pud dare luogo a
perdite che potrebbero a loro volta bagnare mobilio e a altri oggetti.

1-15ml— 4

@) X

1 Barra di sospensione

Installazione della linea di drenaggio.

- Lalinea deve avere la minima lunghezza possibile ed essere
inclinata verso il basso ad almeno 1/100 cosi da impedire
che la condensa possa rimanere intrappolata all'interno.

- Il diametro della linea deve essere mantenuto pari o
maggiore a quello della tubazione flessibile di collegamento
che ¢ vinilica e ha 25 mm di diametro nominale e 32 mm di
diametro esterno.

- Spingere il flessibile di drenaggio in dotazione nella presa di

drenaggio.
1
1 Presa di drenaggio (applicata sull'unita)
2 Flessibile di drenaggio (fornito a corredo

dell'apparecchio)

- Lafascetta in metallo deve essere serrata fino a che la vite
non arrivi a 4 mm dalla fascetta come indicato
nell'illustrazione.

- Altermine del collaudo della linea di drenaggio, applicare
il tappetino di tenuta per il drenaggio (4) in dotazione con
I'unita sulla parte scoperta della presa di drenaggio
(=tra il tubo di drenaggio e il corpo dell’'unita).

1 Presa di drenaggio (applicata sull'unita)

2 Flessibile di drenaggio (fornito a corredo
dell'apparecchio)

3 Fascetta metallica (fornita insieme all'unita)

4 Tappetino di tenuta per drenaggio (in dotazione con
l'unita)

5 Tappetino di tenuta grande (in dotazione con I'unita)

6 Linea di drenaggio (non di fornitura)

- Avvolgere il tappetino di tenuta grande in dotazione intorno
alla fascetta in metallo al tubo di drenaggio per isolarli
fissarlo con le fascette.

- Isolare tutte le tubazioni di scarico all'interno della
costruzione (non in dotazione).

- Se la lunghezza del flessibile fornito a corredo non fosse
sufficiente a raggiungere la linea di drenaggio, pud essere
dotato di un montante (non di fornitura).

Modalita di esecuzione del collegamento (Vedere la figura 7)

Soletta
Staffe di sospensione
Campo di regolazione

B W N =

Montante di drenaggio (diametro nominale del tubo vinilico =
25 mm)

(3]

Flessibile di drenaggio (fornito a corredo dell'apparecchio)

Fascetta metallica (fornita insieme all'unita)

- Collegare il flessibile di drenaggio alla linea di drenaggio e
isolare il tutto.

- Collegare il flessibile di drenaggio all'attacco d'uscita della
condensa della sezione interna e serrare il giunto eseguito
mediante la fascetta.

Precauzioni

- L'alzata del montante di drenaggio non deve superare i
675 mm.

- Il montante di drenaggio deve essere installato ad angolo
retto con l'unita interna e a una distanza massima da esso
pari a 300 mm.

- Per impedire la formazione di bolle d'aria, installare il tubo di
drenaggio in piano o inclinandolo leggermente verso l'alto
(<75 mm).

Manuale d'installazione
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NOTA L'inclinazione del flessibile di drenaggio non

deve superare i 75 mm in modo da evitare di
sollecitare meccanicamente la tasca di
drenaggio.

Utilizzare una barra di sospensione ogni 1 -
1,5 m, facendo in modo da garantire una
pendenza dell'1%.

| collegamenti di piu apparecchi a un'eventuale
linea di drenaggio unica devono essere ese-
guiti come indicato nella figura 9. Selezionare
tubi di drenaggio convergenti con diametro

adatto per la capacita di funzionamento
dell'unita.
1 Tubi di drenaggio con giunti a T convergenti

Collaudo della linea di drenaggio

Una volta terminati i collegamenti occorre verificare che il drenaggio
della condensa avvenga regolarmente.

B Aggiungere circa 1| d'acqua gradualmente utilizzando l'uscita

dell'aria.
Modalita di introduzione dell'acqua (Vedere la figura 11)

1 Flacone per inserimento dell'acqua (il tubicino deve essere
lungo 100 mm circa)

2 Uscita di drenaggio di servizio (con tappo in gomma) (questa
uscita pud essere usata per drenare I'acqua della bacinella
di raccolta)

Posizione della pompa di drenaggio
Tubazione di drenaggio
5 Presa di drenaggio (punto di vista del flusso d'acqua)

W \Verificare il flusso di drenaggio.

W Dopo il completamento dei collegamenti elettrici
Verificare il drenaggio della condensa durante il funzionamento
dell'apparecchio in modalita di RAFFREDDAMENTO, cosi come
spiegato nel paragrafo "Prova di funzionamento" a pagina 9.

B Prima del completamento dei collegamenti elettrici
- Rimuovere il coperchio della scatola di comando.
Collegare I'alimentatore a fase singola (50 Hz, 230 V) ai
collegamenti n. 1 e n. 2 sulla morsettiera di collegamento

fra le unita e collegare saldamente il cavo di terra (vedere
la figura 10).

- Applicare il coperchio della scatola di comando e attivare
l'alimentazione.

- Non toccare la pompa di drenaggio. In caso contrario si
potrebbe verificare una scossa elettrica.

Coperchio del quadro di comando

Fili tra le unita

Cavo di terra

Morsettiera di collegamento fra le unita
Fascetta

Cavi di trasmissione

Morsettiera per cavi di trasmissione

Apertura per i cavi

©W 0O N O o &~ W N =

Etichetta dello schema elettrico
(sul retro del coperchio del quadro di comando)

-
o

Collegamento elettrico del telecomando

Morsettiera di collegamento fra le unita (4)

- Verificare l'operazione di
relativa presa.

drenaggio controllando la

- Una volta controllato il flusso di drenaggio, disattivare
I'alimentazione, rimuovere il coperchio del quadro di
comando e scollegare I'alimentatore a fase singola dalla
morsettiera di collegamento fra le unita. Rimettere il
coperchio del quadro di comando come prima.

ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

Istruzioni di carattere generale

L'installazione dei componenti elettrici e i collegamenti in loco
devono essere effettuati da un elettricista qualificato e in
conformita con le normative europee e nazionali vigenti in
materia.

Usare esclusivamente cavi con conduttori in rame.

Seguire le indicazioni dello Schema Elettrico apposto sulla
carrozzeria per l'esecuzione dei collegamenti tra la sezione
esterna e la sezione interna e per i collegamenti tra quest'ultima
e il telecomando dell'apparecchio. Per i dettagli sull'installazione
del telecomando consultare il relativo "manuale d'installazione".

Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettri-
cista qualificato.

In conformita alle normative locali e nazionali vigenti in materia, i
cavi fissi devono essere dotati di un interruttore generale o
comunque di altri dispositivi per lo scollegamento che
dispongono della separazione dei contatti in tutti i poli.

Al ripristino dell'alimentazione dopo un'interruzione, il funziona-
mento riprende automaticamente.

Per informazioni relative alle dimensioni del cavo di alimenta-
zione collegato all'unitd esterna, alla capacita dell'interruttore
differenziale e dei fusibili e ai collegamenti elettrici, fare
riferimento al manuale d'installazione fornito con l'unita esterna.

Assicurarsi  di effettuato una messa a terra del

condizionatore.

aver

Non collegare il filo di terra a:

- linee del gas: possono causare esplosioni o incendi se vi &
una perdita di gas.

- linee di terra del telefono o parafulmini: possono causare a
terra un potenziale elettrico estremamente elevato durante
forti temporali con fulmini.

- linee idrauliche: non si ottiene alcun effetto di scarico a terra
se sono usati tubi in vinile resistente.

Caratteristiche elettriche

NOTA

o

Per ulteriori dettagli fare riferimento al paragrafo "Dati
elettrici".

Caratteristiche dei fili reperiti sul posto

Dimensione
Cavo (mm?) Lunghezza
Tra unita interne HO5VV-U4G(1-(2) 2,5 —
Unita-Comando a Filo coperto . @)
distanza (2 filiy® 0,75-1,25 =500 m

(1) Solo in caso di tubi protetti. In assenza di protezione, usare HO7RN-F.

(2) Far passare i cavi che collegano I'unita interne e quella esterna in un condotto, in
modo tale da proteggerli dalle condizioni atmosferiche, quindi far passare il
condotto nella parete insieme al tubo del refrigerante.

Utilizzare cavi a doppio isolamento per il comando a distanza (spessore della
guaina: =1 mm) oppure farli passare nella parete o in un condotto per evitare che
I'utilizzatore entri in contatto con loro.

Questa lunghezza ¢ la lunghezza totale del sistema per il controllo del gruppo.

(3

=z
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ESEMPIO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO E DI
IMPOSTAZIONE DEL TELECOMANDO

Modalita di esecuzione dei collegamenti elettrici (Vedere
la figura 10)

Fili tra le unita

Rimuovere il coperchio del quadro di comando (1) e collegare la
morsettiera di collegamento fra le unita all'interno don i numeri
corrispondenti, quindi collegare il filo di terra al morsetto di terra.
Durante questa operazione, tirare i fili all'interno del foro nel
telaio e fissare tra loro i fili con una fascetta, come indicato nella
figura.

Collegamento elettrico del telecomando

Rimuovere il coperchio del quadro di comando (1) e tirare i fili
all'interno del foro nel telaio, quindi collegarli alla morsettiera per
il telecomando. Fissare i fili utilizzando una fascetta, come
indicato nella figura.

Dopo il collegamento

Fissare la piccola guarnizione di tenuta (in dotazione all'unita)
intorno ai cavi per impedire infiltrazioni d'acqua dall'esterno. Nel
caso in cui vengano impiegati due o piu cavi, dividere la
guarnizione di tenuta nelle porzioni necessarie e applicarle
intorno ai cavi.

Fissare il coperchio della scatola di comando.

Coperchio del quadro di comando

Fili tra le unita

Cavo di terra

Morsettiera di collegamento fra le unita
Fascetta (non di fornitura)

Collegamento elettrico del telecomando
Morsettiera di collegamento del telecomando
Apertura per i cavi

© 0O N O o &~ W N =

Targhetta schema elettrico (sul retro del coperchio del
quadro di comando)

Precauzioni

1

Prendere le seguenti precauzioni per I'esecuzione dei collega-
menti alla morsettiera d'alimentazione.

- Per eseguire il collegamento alla morsettiera e collegare le
unita, utilizzare un morsetto rotondo ondulato per il manicotto
di isolamento. Seguire le istruzioni sotto riportate, in caso
non fossero disponibili.

1 2 3 1 Terminale ad anello a
‘ | | crimpare

2 Collegare il manicotto
S

d'isolamento

3 Collegamenti elettrici

- Non collegare cavi di diversa sezione allo stesso morsetto di
alimentazione (se i cavi non sono collegati saldamente, &
possibile che si verifichi un surriscaldamento).

- Utilizzare le fascette (in dotazione con I'unita) per impedire
che venga esercitata una pressione esterna sui collega-
menti. Fissare le fascette in modo saldo. Durante i collega-
menti, verificare che i fili siano ordinati e non provochino
confusione nel quadro di comando. Chiudere il coperchio

Utilizzare il filo elettrico specificato. Collegare saldamente il filo al
morsetto. Bloccare il filo senza esercitare una pressione
eccessiva sul morsetto. Utilizzare la coppia secondo la tabella
seguente.

Coppia di serraggio (N-m)

Morsettiera per il telecomando 0,79~0,97
1,18~1,44

Morsettiera per il collegamento delle unita

- Durante I'applicazione del coperchio del quadro di comando,
evitare che i fili restino impigliati.

- Una volta terminati i collegamenti, riempire lo spazio vuoto
rimanente nei fori del telaio con materiale isolante (non in
dotazione) per evitare che insetti o sporcizia penetrino
nell'unita dall'esterno, provocando cortocircuiti nel quadro di
comando.

La corrente massima circolante nei collegamenti tra le sezioni
interne non deve superare i 12 A. Le derivazioni dalla mor-
settiera dell'apparecchio devono essere eseguite in conformita
alle normativa vigente in merito, in caso d'uso di collegamenti
con due cavi con sezione superiore ai 2 mm? (@1,6).

Le derivazioni devono essere inguainate in modo da garantire
un grado d'isolamento pari o maggiore di quello della linea
d'alimentazione.

Non collegare cavi di diversa sezione allo stesso morsetto di
terra. L'allentamento dei collegamenti pud diminuire il grado di
protezione.

| fili del telecomando dovrebbero trovarsi ad almeno 50 mm dai
fili tra le unita e gli altri collegamenti. In caso contrario si
possono verificare disturbi elettromagnetici che potrebbero
causare malfunzionamenti.

Per quanto riguarda il collegamento del telecomando,
consultare il relativo "manuale d'installazione" fornito con il
telecomando.

NOTA

o

Il cliente pud scegliere il termistore del telecomando.

Evitare di collegare i fili tra le unita ai fili del telecomando. In caso
contrario l'intero sistema potrebbe danneggiarsi.

Usare solo cavi di tipo specificato e serrare saldamente i
conduttori ai morsetti. Fare in modo che i cavi non trasmettano
alcuna sollecitazione meccanica ai morsetti ai quali sono colle-
gati. Posare i cavi ordinatamente e in modo che non possano
disturbare la funzionalita di altri parti, come per esempio il
dispositivo di apertura a scatto del portello di servizio. Accertarsi
che quest'ultimo possa chiudersi bene. L'inserimento solo
parziale dei conduttori dei cavi nei morsetti pud causare
surriscaldamenti e, nei casi peggiori, anche folgorazioni o
incendi.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Per il collegamento delle sezioni esterne, consultare il manuale
d'installazione fornito con tale sezione.

Confermare il tipo di sistema:

Manuale d'installazione

7

saldamente. B Tipo a coppia o sistema multiplo: 1 unita di comando a distanza
- | cavi di identica sezione devono essere collegati come controlla 1 unita interna (sistema standard).
indicato in figura. W Sistema a funzionamento simultaneo: 1 unita di comando a
P P distanza controlla 2 sezioni interne. (Le 2 sezioni interne
C 1 [ ) o N[ ) funzionano in modo paritetico.)
B Comando di gruppo: 1 unita di comando a distanza controlla fino
a 16 sezioni interne. (Tutte le sezioni interne funzionano
secondo la unita di comando a distanza.)

B Comando con 2 unita di comando a distanza: 2 unita di

comando a distanza controllano 1 sezione interna.
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Tipo a coppia o sistema multiplo (Vedere la figura 13)

Sistema a funzionamento simultaneo (Vedere la figura 14)

Gestione gruppo (Vedere la figura 15)

Gestione da 2 unita di comando a distanza (Vedere la
figura 16)

Alimentazione di rete
Selezionatore generale
Fusibile

Telecomando (optional)
Sezione interna (principale)

o o A WO N =

Sezione interna (asservita)

W Per limpostazione e la gestione consultare il paragrafo
"Impostazioni in Campo" del manuale d'installazione del
telecomando.

Impostazione dell'altezza del soffitto

Regolare il secondo n. di codice in base alla tabella sottostante, in
modo che corrisponda all'altezza del soffitto nella propria installa-
zione. (il secondo numero di codice viene impostato in fabbrica su
"01").

Altezza del soffitto (m)

Numero Primo Secondo

FCQ35~140 della numero numero

FCQHT71 FCQH100~140 modalita di codice di codice
<2,7 <3,2 N 13(23) 0 01
>2,7 0 <3,0 >3,20=<3,6 H 13(23) 0 02
>3,00=<3,5 >3,6 0 =4,2 S 13 (23) 0 03

NOTA In caso d'uso di un controllo di gruppo non serve

ﬂ— designare l'indirizzo delle sezioni interne. Una volta

- data tensione, la designazione dell'indirizzo avviene
infatti automaticamente.

Precauzioni

1 Tutti i collegamenti elettrici di trasmissione, ad eccezione dei fili
di collegamento elettrico dell'unita di comando a distanza
devono corrispondere in accordo con il simbolo di terminale.

2 Incaso di comando di gruppo, eseguire il collegamento elettrico
della unita di comando a distanza alla unita principale in caso di
collegamento al sistema a funzionamento simultaneo. (Il colle-
gamento elettrico verso l'unita asservita non & necessario.)

3 Perunita di comando a distanza a comando di gruppo, scegliere
la unita di comando a distanza che sia adatta alla sezione
interna dotata del maggior numero di funzioni (quale deflettore
applicato).

4 In caso di controllo del sistema a funzionamento simultaneo con
2 unita di comando a distanza, collegarlo alla unita principale. (lI
collegamento elettrico verso I'unita asservita non & necessario.)

5 Assicurarsi di collegare i fili all'unita principale nel momento in
cui si combina un funzionamento simultaneo di tipo multiplo
nell'unita di comando del gruppo.

6 Non eseguire la messa a terra degli apparecchi su tubazioni del
gas, dell'acqua, su sistemi parafulmine o su linee telefoniche.
Eventuali errori nella messa a terra potrebbero creare pericoli di
folgorazione.

INSTALLAZIONE DEL PANELLO DECORATIVO

Fare riferimento al Manuale d'Installazione in dotazione con il
pannello decorativo.

Una volta installato il pannello decorativo, accertarsi che non esista
alcuna fessura tra il corpo dell'apparecchio e il pannello decorativo
stesso. In caso contrario I'aria potrebbe filtrare dal buco e causare
condensa.

IMPOSTAZIONI SUL POSTO

L'impostazione sul posto deve essere eseguita tramite il tele-

comando e a seconda delle condizioni di installazione.

B L'impostazione pud essere eseguita modificando il "numero
della modalita", il "primo n. di codice" e il "secondo n. di codice".

Il valore dell'altezza del soffitto € riferito a mandata d'aria in tutte le
direzioni.

Impostazione delle vie di mandata d'aria

Per portare a 2, 3 o0 4 le vie di mandata d'aria occorre eseguire le
impostazioni precisate sul Manuale che correda il Kit d'accecamento
di una via. (il secondo numero di codice viene impostato in fabbrica
su "01" per l'uscita dell'aria in tutte le direzioni).

Impostazione indicatore filtro dell'aria

Quando é giunto il momento di eseguire la pulizia dei filtri sul display
del telecomando appare un'icona di segnalazione.

Il secondo n. di codice deve essere impostato in funzione della
polverosita dell'aria nel locale. (il "secondo no. di codice" viene
impostato in fabbrica sul valore "01" che € relativo a locali con bassa
polverosita).

Polverosita dell'aria

Numero Secondo
Intervallo di della Primo numero numero
Impostazione visualizzazione = modalita di codice di codice
Bassa +2500 ore 10 (20) 0 01
Alta +1250 ore 10 (20) 0 02
_ Nessuna — 10 (20) 3 02
visualizzazione

Quando si usa il telecomando a raggi infrarossi € necessario usare
l'impostazione d'indirizzo. Le istruzioni per le impostazioni necessarie
sono precisate sul Manuale d'Installazione del telecomando.

Impostazione numero sezione interna del sistema a
funzionamento simultaneo

Quando viene usato nel modo con sistema a funzionamento
simultaneo, cambiare il secondo n. di codice secondo la tabella. (il
secondo n. di codice viene impostato di base in fabbrica su "01" per
1 unita collegata.)

Secondo
Numero della Primo numero numero
Impostazione modalita di codice di codice
Sistema di coppia 01
(1 unita)
Sistema a
funzionamento 02
simultaneo (2 unita)
Sistema a 11(21) 0
funzionamento 03
simultaneo (3 unita)
Sistema a
funzionamento 04
simultaneo (4 unita)

FCQ35~140C7VEB + FCQH71~140D7VEB
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Nell'impiego in modalita di "sistema a funzionamento simultaneo",
per impostare separatamente l'unita principale e asservita, con-
sultare la sezione "Impostazione individuale del sistema a
funzionamento simultaneo" a pagina 9.

Nell'uso delle unita di comando a distanza non cablate

Quando si usano unita di comando a distanza non cablate, ad esse
va assegnato un indirizzo. Per le istruzioni di impostazione,
consultare il manuale d'installazione fornito con tali unita.

Impostazione individuale del sistema a funzionamento
simultaneo

L'impostazione dell'unita asservita risulta piu facile se si usa l'unita
opzionale di comando a distanza.

Quando si impostano separatamente le unita principale ed asservita,
eseguire le seguenti procedure.

Procedura (Vedere la figura 17)

Alimentazione di rete
Selezionatore generale
Fusibile

Telecomando (optional)
Sezione interna (principale)

o g &~ W N =

Sezione interna (asservita)

1 Cambiare il secondo n. di codice in "02", impostazione
individuale, cosi che l'unita asservita possa essere impostata in
modo individuale. (il secondo n. di codice viene impostato di
base in fabbrica su "01", impostazione unificata.)

Secondo
Numero Primo numero numero di
Impostazione della modalita di codice codice
Impostazione 01
unificata
- 11 (21) 1
Impostazione 02
individuale

2  Eseguire l'impostazione relativa al posto per I'unita principale.
3  Spegnere l'interruttore dell'alimentazione di rete dopo 2.

4  Staccare l'unita di comando a distanza dall'unita principale e
collegarla all'unita asservita.

5 Accendere nuovamente l'alimentazione di rete e cambiare il
secondo n. di codice in "02", impostazione individuale.

6  Eseguire I'impostazione relativa al posto per I'unita asservita.

7  Spegnere l'interruttore dell'alimentazione di rete dopo (6).
Qualora vi siano 2 o piu unita slave, ripetere i punti da (4) a (7)
per tutte le unita slave.

8 Dopo limpostazione, staccare l'unita di comando a distanza
dall'unita asservita e reinstallare I'unita principale. In questo
modo si porta a termine l'impostazione.

Se viene usata l'unita di comando a distanza opzionale per l'unita
asservita, non occorre ricollegare il telecomando dell'unita principale.
(Staccare comunque i fili collegati alla morsettiera dell'unita di
comando a distanza dell'unita principale.)

PROVA DI FUNZIONAMENTO

Vedere "Durante il montaggio prestare particolare attenzione ai punti
di seguito precisati e controllarli accuratamente una volta terminata
l'installazione" a pagina 2.

Una volta terminata la costruzione del tubo del refrigerante, del tubo
di scarico e del collegamento elettrico, eseguire un'operazione di
prova per proteggere l'unita.

Prova di funzionamento dopo linstallazione del pannello
decorativo

1 Aprire la valvola di arresto del lato gas.
2 Aprire la valvola di arresto del lato liquido.
3  Elettrizzare il riscaldatore basamento per 6 ore.

4 |mpostare il funzionamento di raffreddamento con il tele-
comando ed avviare il funzionamento premendo il pulsante ON/
OFF.

5 Premere 4 volte il tasto Controllo/Prova di funzionamento

WH/TEST | (2 volte per l'unita di comando a distanza non

cablata) ed attivare la modalita "Prova di funzionamento" per
3 minuti.

6  Premere il pulsante di direzione del flusso d'aria SWING | per

accertarsi che I'unita stia funzionando.

7 Premere il pulsante "Controllo/Prova di funzionamento"

< [TEST | e far funzionare in modo normale.

8 Confermare il corretto funzionamento dell'unita riferendosi al
manuale pertinente.

Prova di funzionamento prima dell'installazione del pannello
decorativo (vedere "Note" a pagina 10)

1 Aprire la valvola di arresto del lato gas.
2 Aprire la valvola di arresto del lato liquido.
3  Elettrizzare il riscaldatore basamento per 6 ore.

4 Impostare il funzionamento di raffreddamento con l'unita di
comando a distanza cablata ed avviare il funzionamento
premendo il pulsante ON/OFF.

5 Premere 4 volte il tasto di Ispezione/prova di funzionamento

< TEST | e far funzionare nel modo Prova di funzionamento

per 3 minuti.
6 Premere il pulsante "Controllo/Prova di funzionamento"
¥ TEST | e far funzionare in modo normale.

7 Confermare il corretto funzionamento dell'unita riferendosi al
manuale pertinente.

8 Dopo il funzionamento, spegnere |'alimentazione di rete.
Precauzioni

1 Nel caso in cui si manifestasse qualche inconveniente, fare
riferimento al manuale di installazione fornito con I'unita esterna
o contattare il rivenditore.

2 Per il "Sistema a funzionamento individuale", consultare il
manuale d'installazione fornito con la sezione esterna.

3 Dopo installazione del pannello decorativo, eseguire una prova
di funzionamento qualora si usi unita di comando a distanza non
cablata.

Manuale d'installazione

9

DAIKIN

FCQ35~140C7VEB + FCQH71~140D7VEB
Climatizzatori Split System
4PW48326-1



SCHEMA ELETTRICO

Unita interna Ricevitore/unita display (associato al telecomando senza fili)
ATP . Scheda a circuiti stampati A3P, A4P ............. Scheda a circuiti stampati
A2P . Scheda a circuiti stampati (unita sensore di BST . Pulsante (accensione/spegnimento)
umidita) HIP e LED (acceso - rosso)
F1U. Fusibile (T, 5 A, 250 V) (solo per FCQ35~60) HOP oo LED (timer - verde)
HAP ..o Diodo luminoso (monitoraggio di servizio - verde) H3P oo LED (filtraggio - rosso)
KPR oo Rele magnetico (M1P HAP oo LED (sbrinamento - arancione)
MIF Motore (ventola interna) SST e Commutatore (principale/secondario)
MIP oo, Motore (pompa di drenaggio) SS2...ciiii Commutatore (ubicazione via radio impostato)
M1A e Motore (deflettore)
PS.ee Circuito di alimentazione Connettore per parti opzionali
R1T.. Termistore (aria) X24A ... Connettore (telecomando senza fili)
ROT. Termistore (bobina) X33A e Connettore (adattatore per collegamento elettrico)
R3T Termistore (bobina (solo per FCQ35~60) X35A . Connettore (adattatore per il comando di gruppo)
RC oo Ricevitore di segnale Unita di comando a distanza a collegamento elettrico
] | I Comando galleggiante RIT s Termistore (aria)
SST.i Commutatore (emergenza) SST Commutatore (principale/secondario)
TC o Circuito per la trasmissione del segnale
X1M,X2M............. Morsettiera
Z1C i Nucleo di ferrite
Note
1 [EEEE] : Morsetto ©3l, D : Connettore CHCHW-- :Collegamenti elettrici eseguiti sul posto
2 Nel caso si utilizzi un telecomando centrale, collegarlo all'unita secondo le indicazioni nel manuale di istruzioni.
3 X24A, X33A, X35A sono collegati durante I'uso degli accessori opzionali.
4 Il modello di telecomando dipende dal sistema di combinazione, dalla conferma dei dati tecnici e dei cataloghi, e cosi via, prima del collegamento.
5 Confermare il metodo di impostazione del selettore (SS1, SS2) utilizzando il manuale di installazione, i dati tecnici e cosi via.
6 Legenda colori
BLK :Nero BLU :Blu BRN :Marrone
GRN :Verde GRY : Grigio ORG : Arancione
RED :Rosso WHT : Bianco YLW : Giallo
In case of simultaneous operation system :In caso di sistema a funzionamento simultaneo
Indoor unit (Master) / (Slave) : Sezione interna (principale)/(asservita)
To outdoor unit : All'unita esterna
Remote controller : Telecomando
Control box : Centralina di comando
Receiver/display unit : Ricevitore/unita display
Central remote controller : Telecomando centrale
Wired remote controller : Unita di comando a distanza a collegamento elettrico
FCQ35~140C7VEB + FCQH71~140D7VEB DAIKIN Manuale d'installazione
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NOTES
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